ZDRAVOTNI USTAYV se sidlem v Usti nad Labem

400 01 USTi NAD LABEM, MOSKEVSKA 15
Centrum hygienickych laboratoti, Pracovisté Zavodni 94, 360 06 Karlovy Vary

ZDARVOTNI USTAY

USTI NAD LABEM
Laboratorni protokol €. 135598/16

Méfeni obsahu pfirodnich radionuklidi ve vodé

Identifikace 5

objednatele Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studené, ICO: 002 79 561
méfeni:

Identifikace

dodavatele Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studene

vody:

Identifikace i

vodovodu Studené, okres Usti nad Orlici

(nazev okres, obec)

Misto odbéru: Studené &.p. 22, p. Matyas-umyvadlo v dilné _Zdrol vody:

- . 2 % Popis odebrané vody:
Oznaéeni vzorku: | Studeneé ¢.p. 22 podzemni voda
Evidencni éislo 135598/16 Typ vzorku:
vzorku: -

Den a hodina Odbér provedl:
odbéru vzorku: 05. 12. 2016, 11:50 " Jifi Jansa / ZU UL Usti
n. Orlici
Do laboratore Prevzal:
prijato dne: 07. 12. 2016 Ing. Martina Hampejsova
Procevs analyzy 13 12 2016
ukonéen dne:
1. Vysledky zakladniho rozboru:
Oznaceni vzorku Celkova Celkova Radon 222
objemova objemova v [Bag/l]
aktivita alfa aktivita beta®
v [Bqlll v [Ball]
Studené ¢.p. 22 0,047+ 0,007 0,088 + 0,008 57,3+ 8,0

e <cup (Mensi nez nejmensi detekovatelna celkova objemova aklivita pro dany vzorek na hlading vyznamnosti 95%).

« Uvedena rozdifena nejistota je souginem kombinované standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normélini
rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%.

« * Stanoveni celkové objemové aktivity beta neni korigovano na obsah drasliku.

2. Identifikace drzitele povoleni k provadéni zkousek

Zdravotni Ustav se sidlem v Usti nad Labem je drzitelem povoleni k &innosti: provadéni sluZzeb vyznamnych
z hlediska radiaéni ochrany podle § 9 odst. 1 pismena r) zakona ¢. 18/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpisl. Povoleni je vydano na dobu neurcitou.

Pridélené evidentni ¢islo Statnim Gfadem pro jadernou bezpecnost (dale jen SUJB) podle § 15 odst. 1 pism.
a) zakona je: 249718 ze dne 12.01.2010 ¢&.j.: SUJB/RCHK/852/2010.

Drzitelem opravnéni zvlastni odborné zpisobilosti (dale ZOZ) k vykonavani Cinnosti zvlaste dllezitych
z hlediska radiaéni ochrany je ing. Ladislava Vermachova v rozsahu sluzeb: méfeni a hodnoceni obsahu
prirodnich radionuklidi ve vodéch, a to jmenovité celkové objemove aktivity alfa, celkove objemové aktivity
beta, Ra 226, Rn 222 a uranu. Opravnéni bylo vydano rozhodnutim SUJB &.j.: SUJB/RCHK/27016/2013 ze
dne 06.12.2013 s platnosti do 30.11.2023.
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3. Identifikace pouzitych metod:

o Celkova objemova aktivita alfa se stanovuje dle CSN 75 7611 pomoci scintilaéni sondy NS
95002 E (v. €. 0023) ve sveétlotésném provedeni pro méfeni a zafeni metodou ZnS (Ag)
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat” firmy EMPOS s. r. 0.

o Celkovéd objemova aktivita beta se stanovuje dle CSN 75 7612 pomoci proporcionalni detekénf
jednotky POB 302 E (v. ¢. 0109), kterd umoziiuje méfeni B zafeni v Sirokém energetickém rozsahu
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat" firmy EMPOS s. r. o.

« Stanoveni radonu **Rn se provadi dle CSN 75 7624 gamaspektrometricky pomoci detek&ni sondy
NKG 312 E umisténé v pfistroji EMS 7 (spektrometrickd méfici soustava) firmy EMPOS s.r.o.
Soustava EMS 7 je stanovené meéfidlo ovéfované CMI (ovéfovaci list &. 9051-PS-9436-14). Méfidlo
ma poZadované metrologické vlastnosti v souladu s § 9, odst. 2 zakona ¢. 505/1990 Sb. ve znéni
pozdgj$ich pfedpis(i. Doba platnosti ovéreni je do 31.12. 20186.

4. Hodnoceni vysledkt pro vefejné zasobovani:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje smérnou hodnotu 0,2 Ba/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &.
307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.

Celkova objemova aktivita beta nepfevysuje smérnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou stanovi vyhlagka SUJB
¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.

Objemova aktivita radonu prevySuje s vyhradou nejistoty méfeni smérnou hodnotu 50 Bag/l, kterou stanovi
vyhlaska SUJB ¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéj$ich predpis(.

Objemova aktivita radonu nepfevysuje mezni hodnotu 300 Ba/l, kterou stanovi vyhlédka SUJB ¢&. 307/2002
Sh., ve znéni pozdéjsich predpisl.

Tabulka €. 4 \/yhlagky ¢. 499/2005 Sb., § 97, priloha &. 10 k vyhlasce ¢. 307/2002 Sb.
Smérné hodnoty objemovych aktivit v dodavané vodé
Smérna hodnota objemové aktivity
pitna voda pro vefejné zasobovani,
balena pramenita voda a balena pitna voda

Ukazatel obsahu radionuklidi
Objemova aktivita radonu 222 50 Bq/l
Celkova objemova aktivita alfa 0,2 Bqgll
Celkova objemova aktivita beta 0.5 B/l
po odeéteni piispévku drasliku > Bq
Celkova indikativni davka* 0,1 mS/rok

* hodnota celkové indikativni davky se poklada za nepfekrogenou, pokud celkova objemova aktivita alfa a sougasné celkova objemova
aktivita beta nepfevy3uji sm&rné hodnoty.

Tabulka ¢. 5
Tabulka &. 5 vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisll, pfiloha &. 10.
Mezn[ hodnoty objemovych aktivit, pfi jejich prekroeni se nesmi voda dodavat k vefejnému zasobovani.

Mezni hodnoty objemové aktivity
Radionuklid pitna voda pro vefejné zasobovani,
balena pramenita voda a balena pitna voda)
Objemova aktivita radonu 222 300 By/l

Datum vystaveni protokolu - Karlovy Vary
dne: 13. 12, 2016
Mé&feni proved!:

Osoba s povéienim
statutéarniho organu Ing. Ladislava Vermachova
adrzitel ZOZ: vedouci odd. anorganickych analyz
Upozornéni: Laborator odpovida pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zakaznikem dodan.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan finak nez cely.



Wy

Omezeni dopliujiciho rozboru

V nékterych pfipadech, prestoZe bylo zjisténo pfekroéeni smérné hodnoty nékteré z objemovych
aktivit, neni tfeba dopliiujici rozbor provadét nebo je mozné jeho rozsah omezit. Jedna
se o nasledujici situace:

a) Dopliiujici rozbor se nemusi provadét, pokud z vysledk(i zakladniho rozboru je moZzno
jednoznaéné usoudit, Ze obsah pfirodnich radionuklidi ve vzorku nepfevySuje mezni hodnoty:

Crn222 + Cq + Cp <1

300 04 0,5

a souéasné celkova indikativni davka nepfevysuje smérnou hodnotu:
_ Ca + - <1
0,6 0,2

Vyse uvedena kritéria vzorek ,,135598-16“ spliiuje, z tohoto diivodu neni tfeba provadét dopliujici
rozbor vzorku.

Informace pro objednatele méfeni

Informace o dal$im postupu
pro dodavatele vody s obsahem pfirodnich radionuklidi
pfevysujicim smérnou nebo mezni hodnotu

Méfenim obsahu pfirodnich radionuklid ve vzorku 135598 -16, ,Studené ¢.p. 22" bylo zjisténo prekroceni
smérné hodnoty obsahu pfirodniho radionuklidu ve vodé dodavané k vefejnému zésobovani pitnou vodou.
Tato situace vyzaduje dal$i postup v souladu se zasadami uvedenymi v kap|tole 6. Doporugeni SUJB:
Méteni a hodnoceni obsahu piirodnich radionuklidli ve vodé dodavané k vefejnému zasobovani pitnou
vodou, které je dostupné na internetové adrese www.sujb.cz v sekci Radiatni ochrana/Dokumenty a
publikace/ Publikace SUJB/vydano v roce 2009. Svij daldi postup mizete také konzultovat s inspektory
SUJB, seznam kontaktl je uveden v Pfiloze 4 uvedeného Doporucenti SUJB.

Pozadavky na méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidii ve vodé dodavaneé
k vefejnému zasobovani pitnou vodou

jsou stanoveny v § 6 odst. 6 zakona &. 18/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis(, takto:

Dodavatelé vody uréené k vefejnému zasobovani pitnou vodou jsou povinni zajistit systematické méfeni a
hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid( a v rozsahu stanoveném provadécim pravmm pfedpisem vést o
vysledcich evidenci a oznamovat tyto Udaje Uradu. Vysledky méfeni jsou povinni dodavatelé na vyzadani
poskytnout vefejnosti. Pitna voda se nesmi dodavat k vefejnému zasobovani pitnou vodou, pokud

1. obsah pfirodnich radionuklidii pfekro&i mezni hodnoty stanovené provadécim pravnim
predpisem, nebo

2. obsah prirodnich radionuklidG pfekro¢i smérné hodnoty stanovené provadécim pravnim predpisem,
s vyjimkou pfipadil, kdy naklady spojené se zasahem ke snizeni obsahu radionuklidd by byly prokazatelné
vy8§§i nez rizika zdravotni Ujmy.

Smérné a mezni hodnoty obsahu pfirodnich radionukliddl ve vodé uréené k vefejnému zasobovani stanovi
provadéci predpis - vyhlaska ¢. 307/2002 Sb., o radiaéni ochrané, ve znéni vyhlasky ¢. 499/2005 Sb., v §
97 a v tabulkach ¢. 4, 5 a 6 prilohy &. 10.

Upozornéni: Laborator odpovidé pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zékaznikem dodan.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu faboratore reprodukovan jinak nez cely.



Upozornéni: Laborator odpovida pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zakaznikem dodén.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely.



