DRAVOTNI USTAV se sidlem v Usti nad Labem

400 01 USTI NAD LABEM, MOSKEVSKA 15
Centrum hygienickych laboratofi, Pracovisté Zavodni 94, 360 06 Karlovy Vary

ZDRAVOTNI t]s&

Laboratorni protokol €. 88512/20

Méfeni obsahu pfirodnich radionuklid ve vodé

Identifikace
objednatele
méreni:

Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studeng, ICO: 002 79 561

Identifikace
dodavatele
vody:
Identifikace
vodovodu
(nazev okres, obec)

Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studené

Studené, okres Usti nad Orlici

Misto odbéru:

Studené, pfed ipravou vody _Uprava vody:

Pavod odebrané vody:
podzemni voda
Druh odebrané vody:

Oznaceni vzorku: | Studené, pred tUpravou vody

Evidenéni éislo

88512/20
vzorku:

Den a hodina g hod. Odbér provedl:

odbéru vzorku: 06 70..2020; 1325 Ing. Suchanek

Do laboratofe Prevzal:

pFijato dne: 08, 108020 Ing. Martina Hampejsova

Proces analyzy 13.10. 2020

ukonéen dne: C

1. Vysledky zakladniho rozboru:

Oznaceni vzorku Celkova Celkova Radon 222
objemova objemova v [Bqg/l]
aktivita alfa aktivita beta*
v [Bqg/l] v [Ball]
Studené, pred Upravou vody 0,223+ 0,033 0,123+ 0,012 278 £ 39

e  <cnp (Mensi nez nejmenéi detekovatelna celkova objemova aktivita pro dany vzorek na hladiné vyznamnosti 95%).

¢ Uvedena roziifena nejistota je soudinem kombinované standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coZz pro normalni
rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%.

° * Stanoveni celkové objemové aktivity beta neni korigovano na obsah drasliku.

2. Identifikace drzitele povoleni k provadéni zkousek

Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem je drzitelem povoleni k ¢innosti: provadéni sluzeb vyznamnych
z hlediska radiaéni ochrany podle § 9 odst. 2 pismena h) bodu 6 zakona ¢&. 263/2016 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisl. Povoleni je vydano na dobu neurcitou.

Pridélené evidencni Cislo Statnim uradem pro jadernou bezpecnost (dale jen SUJB) podle § 21 odst. 1 pism.
a) zakona je: 249718 ze dne 12.01.2010 ¢.j.: SUJB/RCHK/852/2010.

Drzitelem opravnéni zvlastni odborné zplsobilosti (dale ZOZ) k vykonavani cinnosti zvlasté dulezitych
z hlediska radiacni ochrany je ing. Ladislava Vermachova v rozsahu sluzeb: méfeni a hodnoceni obsahu
pfirodnich radionuklidi ve vodach, a to jmenovité celkové objemoveé aktivity alfa, celkové objemové aktivity
beta, Ra 226, Rn 222 a uranu. Opravnéni bylo vydano rozhodnutim SUJB &.j.: SUJB/RCHK/27016/2013 ze
dne 06.12.2013 s platnosti do 30.11.2023.

TELEFON FAX

353301311 353 301 333

E-MAIL
laboratore/@zukv.cz

BANKOVNI SPOJENI IC

WWWw. Zuusti.cz CNB UL 10006-41936411/0710 71009361



3. Identifikace pouzitych metod:

o Celkova objemové aktivita alfa se stanovuje dle CSN 75 7611 pomoci scintilagni sondy NS
95002 E (v. ¢ 0023) ve svétlotésném provedeni pro méfeni a zafeni metodou ZnS (Ag)
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat” firmy EMPOS s. r. 0.

o Celkova objemova aktivita beta se stanovuje dle CSN 75 7612 pomoci proporcionalni detek&ni
jednotky POB 302 E (v. &. 0109), ktera umoziiuje meéfeni B zafeni v irokém energetickém rozsahu
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat® firmy EMPOS s. r. o.

« Stanoveni radonu *?Rn se provadi die CSN 75 7624 gamaspektrometricky pomoci detekéni sondy
NKG 312 E umisténe v pfistroji EMS 7 (spektrometricka méfici soustava) firmy EMPOS s.r.o.
Soustava EMS 7 je stanovené méfidlo ov&fované CMI (ovéfovaci list &. 9051-PS-9436-14). Méfidlo
ma poZadované metrologické viastnosti v souladu s § 9, odst. 2 zakona €. 505/1990 Sb. ve znéni
pozdé&jsich pfedpisd. Doba platnosti ov&feni je do 31.12. 2020.

4. Hodnoceni vysledki pro vefejné zasobovani:

Celkova objemova aktivita alfa prevySuje vysetfovaci Groven 0,2 Bg/l, kterou stanovi vyhladka SUJB &.
422/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisd.

Celkova objemova aktivita beta nepfevySuje vySetfovaci Groveri 0,5 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB
€. 422/2016 Sh., ve znéni pozdéjSich pfedpish.

Objemova aktivita radonu prevyuje referenéni trover 100 Bag/l, kterou stanovi vyhlagka SUJB &. 422/2016
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpis(.

Objemova aktivita radonu nepfevySuje s vyhradou nejistoty méfeni nejvy$si pfipustnou hodnotu 300 Bqll,
kterou stanovi vyhlaska SUJB ¢&. 422/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisd.

Tabulka €. 4 Vyhlasky ¢. 422/2016 Sb., § 98, piiloha &. 27

Vysetfovacl Urovné celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta
VySetfovaci urovné

pitna voda pro vefejnou potiebu

a pro dodani balené vody na trh

Ukazatel obsahu radionuklidt
Celkova objemova aktivita alfa 0,2 Bg/l
Celkova objemova aktivita beta 0.5 Ball

0 odedteni pfispévku drasliku 2 B4

Tabulka €. 5 Vyhlasky &. 422/2016 Sb., § 98, pfiloha &. 27
Referencni Urovné obsahu pfirodnich radionuklidti v pitné vodé pro vefejnou potiebu a pro dodani balené
vody na trh

Referenéni troven
pitna voda pro vefejnou potfebu
a pro dodani balené vody na trh

Ukazatel obsahu radionuklid(i
Objemova aktivita radonu 222 100 Bqg/l

Tabulka &. 6 Vyhlagky ¢. 422/2016 Sb., ve znéni pozd&j$ich ptedpist, pfiloha &. 27.
Nejvyssi pfipustna objemova aktivita radonu v pitné vodé pro vefejnou potfebu a pro dodani balené vody
na trh

Nejvyssi pfipustna hodnota
Radionuklid pitna voda pro vefejnou potiebu
a pro dodani balené vody na trh
Rn -222 300 Bq/l
5. Zaznam o odbéru vzorku

Viz. pl“'ilgha .Zaznam o odbéru vzorku vody uréené k vefejnému zasobovani pitnou vodou pro potfeby
systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid(®.

Upozornéni: Laborator odpov{dé pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zakaznikem dodan.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak nez cely.



(OS]

Datum vystaveni protokolu - Karlovy Vary
dne: 13. 10. 2020
Méfeni proved!: Ing. Martina Hampejsova
Jitka Ecksteinova

Osoba s povérenim
statutarniho organu )
adrzitel ZOZ: '

Ing. Ladislava Vermachova
vedouci odd. anorganickych analyz

Informace pro objednatele méreni

Informace o dalSim postupu
Pro dodavatele pitné vody pro vefejnou potfebu nebo vyrobce a dovozce balené vody s obsahem
pfirodnich radionuklidii prevySujicim refereéni tirovné a/nebo nejvyssi pfipustnou hodnotu

Meérenim obsahu pfirodnich radionuklidd ve vzorku 88512 -20 ,Studené, pfed dpravou vody” bylo zjisténo
prekroéeni referenéni Urovné radonu v dodavané vodé. Tato situace vyzaduje dalSi postup v souladu se
zasadami uvedenymi v kapitole 7. Doporuéeni SUJB ,Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid(
v pitné vodé pro vefejnou potfebu a balené vodé®, které je dostupné na internetové adrese www.sujb.cz v
sekci Radiaéni ochrana/Dokumenty a publikace/ Publikace SUJB/ vydano v roce 2017. Svij dal$i postup
mlzete také konzultovat s inspektory SUJB, seznam kontaktl je uveden v Piiloze 2 uvedeného Doporuéeni
SUJB.

Pozadavky na méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi v pitné vodé dodavané pro
vefejnou potiebu a ve vyrabéné a dovazené balené vodé

jsou stanoveny v § 100 zékona ¢. 263/2016 Sb., atomovy zakon, ve znéni pozdéjSich predpis(, takto:

Dodavatel pitné vody uréené pro vefejnou potfebu a vyrobce a dovozce balené vody jsou mimo jiné
povinni zajistit systematické méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd v dodavané vodé a v
rozsahu stanoveném provadécim pravnim piedpisem vést o vysledcich evidenci a oznamovat tyto (daje
SUJB. Pitna voda nesmi byt dodavana pro vefejnou potfebu a balena voda nesmi byt dodavana na trh
v Ceské republice pokud

1. Objemova aktivita radonu prekroéi nevy&si pfipustnou hodnotu, nebo

2. obsah pfirodnich radionuklid(l prekro¢i referencni uroven a nebylo provedeno opatfeni, které snizuje
miru ozafeni na Groven tak nizkou, jak Ize rozumné dosahnout pfi zohlednéni véech hospodafskych
a spolecenskych hledisek. Nejvy$si pfipustnou hodnotu a referenéni Urovné v dodavané vodé
stanovi vyhlagka &. 422/2016 Sb., o radia¢ni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje, v § 98
az 101 a pfiloze ¢&. 27.

Jméno osoby se zvlastni odbornou zplsobilosti ... Ing. Ladislava Vermachova ...............

Upozornéni: Laborator odpovida pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zdkaznikem dodan.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.






ZDRAVOTNI USTAV se sidlem v Usti nad Labem

. 400 01 USTi NAD LABEM, MOSKEVSKA 15
Centrum hygienickych laboratofi, Pracovi§té Zavodni 94, 360 06 Karlovy Vary

TAY

u

ZnanvoTai

Laboratorni protokol ¢. 88513/20

Méreni obsahu pfirodnich radionuklidt ve vodé

Identifikace
objednatele
méfeni:

Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studené, ICO: 002 79 561

Identifikace
dodavatele
vody:
Identifikace

vodovodu
(nazev okres, obec)

Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studené

Studené, okres Usti nad Orlici

Misto odbéru: Studené , za dpravou vody _Uprava vody:

Pavod odebrané vody:
podzemni voda
Druh odebrané vody:

Oznaéeni vzorku: | Studené, za tpravou vody

Evidencni ¢islo

88513/20
vzorku:

Den a hodina - hod. Odbér provedl:

odbéru vzorku: 00, 10, 2020, 1990 Ing. Suchanek

Do laboratore Prevzal:

prijato dne: 08. 10. 2020 Ing. Martina Hampejsova

Proces analyzy | 45 45 2pp

ukonéen dne:

1. Vysledky zakladniho rozboru:

Oznaceni vzorku Celkova Celkova Radon 222
objemova objemova v [Bg/l]
aktivita alfa aktivita beta*
v [Bg/l] v [Bq/l]
Studené, za tpravou vody 0,193 £ 0,028 < 0,061 <5

e < cunp (mensi nez nejmensi detekovatelna celkova objemova aktivita pro dany vzorek na hlading vyznamnosti 95%).

e Uvedena rozsifena nejistota je soudinem kombinované standardni nejistoty a koeficientu roz8ifeni k=2, coZ pro normalni
rozdéleni odpovida pravd&podobnosti pokryti pfiblizné 95%.

e«  *Stanoveni celkové objemové aktivity beta neni korigovano na obsah drasliku.

2. Identifikace drzitele povoleni k provadéni zkousek

Zdravotni tstav se sidlem v Usti nad Labem je drZitelem povoleni k &innosti: provadéni sluzeb vyznamnych
z hlediska radia¢ni ochrany podle § 9 odst. 2 pismena h) bodu 6 zakona ¢. 263/2016 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisl. Povoleni je vydéno na dobu neuréitou.

Pridélené evidencni Cislo Statnim Gradem pro jadernou bezpe€nost (dale jen SUJB) podle § 21 odst. 1 pism.
a) zakona je: 249718 ze dne 12.01.2010 ¢.j.: SUJB/RCHK/852/2010.

Drzitelem opravnéni zviastni odborné zplsobilosti (dale ZOZ) k vykonavani &innosti zvlasté dudlezitych
z hlediska radia¢ni ochrany je ing. Ladislava Vermachova v rozsahu sluzeb: méfeni a hodnoceni obsahu
pfirodnich radionuklidd ve vodach, a to jmenovité celkové objemoveé aktivity alfa, celkové objemové aktivity

beta, Ra 226, Rn 222 a uranu. Opravnéni bylo vydano rozhodnutim SUJB &.j.: SUJB/RCHK/27016/2013 ze
dne 06.12.2013 s platnosti do 30.11.2023.

TELEFON FAX

353301311 353301 333

E-MAIL
laboratore{@zukv.cz

BANKOVNI SPOJENI IC

Www.zuusti.cz CNB UL 10006-41936411/0710 71009361



3. Identifikace pouzitych metod:

o Celkova objemova aktivita alfa se stanovuje dle CSN 75 7611 pomoci scintiladni sondy NS
95002 E (v. & 0023) ve svétlotésném provedeni pro méfeni a zafeni metodou ZnS (Ag)
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat" firmy EMPOS s. r. o.

o Celkova objemovéa aktivita beta se stanovuje dle CSN 75 7612 pomoci proporcionaini detekéni
jednotky POB 302 E (v. ¢. 0109), ktera umoziiuje méfeni B zafeni v Sirokém energetickém rozsahu
na piistroji ,EMS alfa — beta automat" firmy EMPOS s. r. o.

o Stanoveni radonu “*Rn se provadi dle CSN 75 7624 gamaspektrometricky pomoci detek&ni sondy
NKG 312 E umisténé v pfistroji EMS 7 (spektrometrickd méfici soustava) firmy EMPOS s.r.o.
Soustava EMS 7 je stanovené méfidlo ovéfované CMI (ovéfovaci list 6. 9051-PS-9436-14). Mé&fidlo
ma poZadované metrologické vlastnosti v souladu s § 9, odst. 2 zakona ¢. 505/1990 Sh. ve znéni
pozdéjsich predpist. Doba platnosti ovéfeni je do 31.12. 2020.

4, Hodnoceni vysledkil pro vefejné zasobovani:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevy3uje s vyhradou nejistoty méreni vySetfovaci trovefi 0,2 Ba/l, kterou
stanovi vyhlaska SUJB ¢. 422/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

Celkova objemové aktivita beta nepievyduje vysetfovaci Grovefi 0,5 Baq/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB
€. 422/2016 Sb., ve znénl pozdé&jsich predpis(i.

Objemova aktivita radonu neptevy3uje referenéni uroven 100 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisd.

Tabulka €. 4 Vyhladky &. 422/2016 Sb., § 98, pfiloha ¢&. 27

VySetfovaci urovné celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta
VysSetiovaci Urovné

pitna voda pro vefejnou potfebu

a pro dodani balené vody na trh

Ukazatel obsahu radionuklidi
Celkova objemova aktivita alfa 0,2 Bq/l
Celkova objemova aktivita beta 0.5 Ba/l
po odeéteni prispévku drasliku ~ B4

Tabulka €. 5 Vyhlasky ¢. 422/2016 Sb., § 98, priloha &. 27
Referendni drovné obsahu pfirodnich radionuklidl v pitné vodé pro vefejnou potfebu a pro dodani balené
vody na trh

Referenéni tiroven
pitna voda pro vefejnou potiebu
a pro dodani balené vody na trh

Ukazatel obsahu radionuklidi
Objemova aktivita radonu 222 100 Bg/l

5. Zaznam o odbéru vzorku

Viz. pﬁ'lqha ~Zaznam o odbéru vzorku vody uréené k vefejnému zasobovani pitnou vodou pro potfeby
systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidt:“.

Datum vystaveni protokolu - Karlovy Vary
dne: 13. 10. 2020
Méfenl proved!: Ing. Martina Hampejsova
Jitka Ecksteinova

Osoba s povéienim
statutarniho organu ;
a drzitel ZOZ: /

Ing. Ladislava Vermachova
vedouci odd. anorganickych analyz

Upozornéni: Laborator odpov{dé pouze za vysledky zkou$ek vzorku ve stavu, ve kterém byl zakaznikem dodan.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratoie reprodukovan jinak neZ cely.
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ZDRAVOTNI USTAV se sidlem v Usti nad Labem

400 01 USTI NAD LABEM, MOSKEVSKA 15
Centrum hygienickych laboratofi, Pracovisté Zavodni 94, 360 06 Karlovy Vary

ZoRavoTni O

Laboratorni protokol ¢. 88509/20

Méreni obsahu pfirodnich radionuklid ve vodé

Identifikace
objednatele
méfeni:

Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studené, ICO: 002 79 561

Identifikace
dodavatele
vody:
Identifikace
vodovodu
(nazev okres, obec)

Obec Studené, Studené 15, 561 64 Studené

Studené, okres Usti nad Orlici

Misto odbéru:

Studené ¢.p. 59, p. Dusek, kuchyn EplE Vodp

Pivod odebrané vody:
podzemni voda
Druh odebrané vody:

Oznaceni vzorku: | Studené ¢.p. 59

Evidencni cislo

88509/20
vzorku:

Den a hodina A hod. Odbér provedl:

odbéru vzorku: 8. 10, 2020, 18.00 Ing. Suchanek

Do laboratofe Prevzal:

pfijato dne: 98 10, B2g Ing. Martina Hampejsova
Proces analyzy 13.10. 2020

ukonéen dne:

1. Vysledky zakladniho rozboru:

Oznaceni vzorku Celkova Celkova Radon 222
cbhjemova objemova v [Bq/l]
aktivita alfa aktivita beta*
v [Bg/l] v [Bag/l]
Studené ¢.p. 59 0,095 + 0,014 < 0,077 <5

e <cynp (mensi nez nejmensi detekovatelna celkova objemova aktivita pro dany vzorek na hlading vyznamnosti 95%).

¢ Uvedend rozsifena nejistota je soucinem kombinované standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni
rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%.

e  * Stanoveni celkové objemové aktivity beta neni korigovano na obsah drasliku.

2. Identifikace drzitele povoleni k provadéni zkousek

Zdravotni Ustav se sidlem v Usti nad Labem je drzitelem povoleni k &innosti: provadéni sluzeb vyznamnych
z hlediska radia¢ni ochrany podle § 9 odst. 2 pismena h) bodu 6 zakona ¢ 263/2016 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisl. Povoleni je vydano na dobu neurcitou.

Pridélené evidencni Cislo Statnim ufadem pro jadernou bezpecnost (dale jen SUJB) podle § 21 odst. 1 pism.
a) zakona je: 249718 ze dne 12.01.2010 ¢&.j.: SUJB/RCHK/852/2010.

Drzitelem opravnéni zviastni odborné zplsobilosti (dale ZOZ) k vykonavani Einnosti zvlaété dulezitych
z hlediska radiaéni ochrany je ing. Ladislava Vermachova v rozsahu sluzeb: méfeni a hodnoceni obsahu
prirodnich radionuklidi ve vodach, a to jmenovité celkové objemové aktivity alfa, celkové objemoveé aktivity

beta, Ra 226, Rn 222 a uranu. Opravnéni bylo vydano rozhodnutim SUJB &.j.: SUJB/RCHK/27016/2013 ze
dne 06.12.2013 s platnosti do 30.11.2023.

TELEFON FAX

353301311 353 301 333

E-MAIL
laboratore/@zukv.cz

BANKOVNI SPOJEN IC
CNB UL 10006-41936411/0710 71009361

www.zuusti.cz



3. Identifikace pouzitych metod:

e Celkova objemova aktivita alfa se stanovuje dle CSN 75 7611 pomoci scintilaéni sondy NS
95002 E (v. ¢ 0023) ve svétlotésném provedeni pro méfeni a zafeni metodou ZnS (Ag)
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat" firmy EMPOS s. r. o.

o Celkova objemova aktivita beta se stanovuje dle CSN 75 7612 pomoci proporcionalni detekéni
jednotky POB 302 E (v. & 0109), ktera umozZiiuje méfeni B zafeni v Sirokém energetickém rozsahu
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat’ firmy EMPOS s. r. o.

 Stanoveni radonu **Rn se provadi dle CSN 75 7624 gamaspektrometricky pomoci detek&ni sondy
NKG 312 E umisténé v pfistroji EMS 7 (spektrometricka méfici soustava) firmy EMPOS s.r.o.
Soustava EMS 7 je stanovené méfidlo ovéfované CMI (ové&fovaci list €. 9051-PS-9436-14). Mé&fidlo
ma pozadované metrologické vlastnosti v souladu s § 9, odst. 2 zakona €. 505/1990 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisll. Doba platnosti ovéfeni je do 31.12. 2020.

4. Hodnoceni vysledkl pro veiejné zasobovani:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevysuje vySetiovaci troveri 0,2 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &.
422/2016 Sh., ve znéni pozdéjsich predpis.

Celkova objemova aktivita beta neprevysuje vysetfovaci droveri 0,5 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB
€. 422/2016 Sb., ve znéni pozdegjsich predpis(.

Objemova aktivita radonu nepfevysuje referenéni Groveri 100 Bq/l, kterou stanovi vyhlagka SUJB &. 422/2016
Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpistl.

Tabulka €. 4 Vyhlasky &. 422/2016 Sb., § 98, pfiloha &. 27

Vy8etifovacl Urovné celkove objemové aktivity alfa a celkové ohjemové aktivity beta
VySetfovaci turovné

pitna voda pro vefejnou potiebu

a pro dodani balené vody na trh

Ukazatel obsahu radionuklidii
Celkova objemova aktivita alfa 0,2 Bg/l
Celkova objemova aktivita beta 0.5 Ba/l
po odeétenl pfispévku drasliku ~ B4

Tabulka €. 5 Vyhlasky ¢. 422/2016 Sbh., § 98, pfiloha &. 27
Referenéni Urovné obsahu pfirodnich radionuklidd v pitné vodé pro vefejnou potfebu a pro dodani balené
vody na frh

Referenéni troven
pitna voda pro vefejnou potiebu
a pro dodani balené vody na trh

Ukazatel obsahu radionuklid(
Objemova aktivita radonu 222 100 By/l

5. Zaznam o odbéru vzorku

Viz. pfiloha ,Zaznam o odbéru vzorku vody urené k vefejnému zasobovani pitnou vodou pro potfeby
systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid(.

Datum vystaveni protokolu - Karlovy Vary
dne: 13. 10. 2020

Mé&feni provedl; Ing. Martina Hampejsova
Jitka Ecksteinova

Osoba s povérenim
statutarniho organu -\
a drzitel ZOZ: /

Ing. Ladislava Vermachova
vedouci odd. anorganickych analyz

Upozornéni: LaboratoF odpovida pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zékaznikem dodén.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.



