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Protokol o zkouSce €. 79877/2026
Pitnd voda

Zakaznik: Obec Studené
Studené 15
561 64 Studené

Vzorek ¢&islo
Objednavka cCislo
Termin odbéru od - do
Misto odbéru

Néazev vzorku

Matrice

Upfesnéni matrice
Odbér

ZpUsob odbéru

Typ odbéru

Ucel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonceny dne

1 11.8.2026 10:00 -
: Studené, vodojem-surova ST2

: KRAC.+Cu,Cd,Pb + PES.

: Pitna voda

: surova voda (kat. Al)

: Suchanek Petr Ing. - pracovnik ZU

1 79877
: smlouva ¢€.5/0ZS/UO/AR/2022
11:00

Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové

: SOP VZ 001 Odbér vzork( pitnych vod
: v rozsahu akreditace

: periodicky odbér

1 11.8.2026 13:20

1 11.8.2026

: 24.8.2026

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, lihovin, peloid(, biologickych material(i, odpad(, azbestu, ovzdusi,
senzorické analyzy vod a potravin, odbéry vzorkd, analyzy vyluhd, pevnych materiall a stérd, testy toxicity, méfeni faktord
prostiedi, kontrola sterilizatord a dezinfekénich prostfedka.

Prohlaseni laboratore:

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzork(, které byly
predmétem zkouseni. Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorkl, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
Laboratof nenese odpovédnost za spravnost Gdaji dodanych zakaznikem a vztahujicich se ke vzorku ((idaje oznaceny "Z").

V pfipadé pfijmu zkuSebni poloZzky vykazujici odchylky od stanovenych podminek nebo dodani dat zdkaznikem mohou byt nékteré
vysledky analyz ovlivnény, za coz laboratof nenese odpovédnost.

Laboratof na pozadani poskytne Gdaje o pouzitych metodach a souvisejicich pfedpisech.

Ao

Sramek Ivo, Ing.

Schvalil :

vedouci Centra hygienickych laboratofi

Hradec Kralové, J.Cerného 361

Datum vystaveni protokolu: 8.9.2026
Protokol vyhotovil: Fiala Diana

Protokol-P1h-V5-21.11.2025

E-mail: ivo.sramek@zuusti.cz mobil:-721 262 711
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Protokol o zkouSce €. 79877/2026

ze dne 8.9.2026

Méreni na misté odbéru

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
pH 7,4 - 0,2 6,5-95 MH SOP 033 P1 A
teplota vzorku 14,1 °C 0,5 max. 20 °C MH SOP 042 P1 A
pach pfijatelny === - prijatelny MH SOP 062 P1 A
Vysledky zkouSek - chemicka vySetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
barva <5 mg/l Pt - max. 20 mg/l Pt MH | SOP 071 ¢ast F P1 A
konduktivita 19,0 mS/m 10 % max. 125 mS/m MH | SOP 071 ¢ast G P1 A
dusi¢nany 51 mg/l 10 % max. 50 mg/l MH | SOP 071 &ast A P1 A
Fe (Zelezo) <0,02 mg/| - max. 0,20 mg/l MH | SOP 201.01 ¢astA| P12 A
Mn (mangan) <0,010 mg/l - max. 0,05 mg/l MH | SOP 201.01 84stA| P12 | A
Cu (mé&d) <0,0025 mgll max. 0,050 mg/l MH SOP 201 P12 | A
Cd (kadmium) <0,0002 mg/l max. 0,005 mg/l MH SOP 201 P12 | A
Pb (olovo) <0,0010 mg/| - max. 0,010 mg/l MH SOP 201 P12 A
sirany 25 mg/l 20 % max. 250 mg/l MH | SOP 071 ¢ast D P1 A
chloridy <5 mg/l - max. 100 mg/l MH | SOP 071 ¢ast E P1 A
amonné ionty <0,05 mg/l - max. 0,5 mg/l MH | SOP 071 &ast B P1 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 0,9 mg/l 15 % max. 5 mg/l MH SOP 307 P1 A
pesticidni latky celkem 0 o/l max. 0,5 pug/l NMH SOP 328 P8 A
2,6-dichlorbenzamid <0,010 ug/l SH SOP 328 P8 A
acetochlor <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
acetochlor ESA <0,025 g/l max. 0,1 pug/l NMH SOP 328 P8 A
acetochlor OA <0,025 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
alachlor <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
alachlor ESA <0,025 ug/l max. 0,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
alachlor OA <0,025 ug/l - max. 0,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
atrazin <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
atrazin-desisopropy! <0,025 o/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
atrazin-2-hydroxy <0,010 ug/l - max. 1 pg/l SH SOP 328 P8 A
bentazon <0,010 ug/l max. 0,1 pug/l NMH SOP 328 P8 A
clopyralid <0,025 pg/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
desethylatrazin <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
desethyl-desisopropyl atrazin <0,025 pg/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
dicamba <0,100 po/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
dimethachlor <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
dimethachlor ESA <0,025 ug/l - max. 3 ug/l SH SOP 328 P8 A
dimethachlor OA <0,025 pg/l max. 3 pg/l SH SOP 328 P8 A
dimethachlor CGA 369873 <0,010 ug/l - max. 3 pg/l SH SOP 328 P8 A
dimethachlor - suma metabolitdi 0,000 ug/l max. 6 pg/l SH SOP 2090 P8 N
dimethenamid <0,010 pg/l - max. 0,1 pug/l NMH SOP 328 P8 A
dimethenamid ESA <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
dimethenamid OA <0,025 pg/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
fenuron <0,010 po/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
fluopicolide <0,025 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
hexazinon <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
chlorotoluron <0,010 pg/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
chloridazon <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
chloridazon-desphenyl <0,010 pg/l max. 3 pg/l SH SOP 328 P8 A
chloridazon-desphenyl-methyl <0,010 Hg/l max. 3 ug/l SH SOP 328 P8 A
chloridazon - suma metabolitd 0,000 ug/l max. 3 ug/l SH SOP 2090 P8 N
chlorsulfuron <0,025 pg/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
isoproturon <0,010 po/l - max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
MCPA <0,025 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
MCPP (mecoprop) <0,025 pg/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
metazachlor <0,010 pg/l --- max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
metazachlor ESA <0,050 ug/l - max. 2,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
metazachlor OA <0,050 pg/l max. 2,5 ug/l SH SOP 328 P8 A
metolachlor <0,010 pg/l - max. 0,1 pug/l NMH SOP 328 P8 A
metolachlor ESA <0,050 ug/l max. 0,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
metolachlor OA <0,050 pg/l - max. 0,5 pg/l SH SOP 328 P8 A
metribuzin <0,010 pg/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
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Vysledky zkousSek - chemicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
metribuzin-desamino <0,010 o/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
metribuzin-desamino-diketo <0,100 o/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
propachlor <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
propachlor ESA <0,050 g/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
propachlor OA <0,050 pg/l max. 0,1 pug/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin <0,010 ug/l - max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy <0,010 o/l max. 0,1 ug/l NMH SOP 328 P8 A
terbuthylazin-2-hydroxy <0,010 ug/l max. 0,1 pg/l NMH SOP 328 P8 A
Ca (vapnik) 23,4 mg/l 15 % SOP 201.01 astA| P12 | A
Mg (hor¢ik) 2,8 mg/l 15 % SOP 201.01 &4stA| P12 | A
Ca + Mg (tvrdost) * 0,701 mmol/l 15% SOP 201.01 &&stA| P12 | A
dusitany <0,02 mg/l SOP 071 &ast A P1 A
fosforeCnany <0,05 mg/l SOP 071 &ast C P1 A
KNK 4,5 - kyselinova 1,09 mmol/l 10 % SOP 024 P1 A
neutralizacni kapacita

zéakal 0,17 ZF(n) 15 % SOP 044 P1 A
ZNK 8,3 - zasadova neutralizac¢ni <0,1 mmol/l SOP 045 P1 A
kapacita

* Pro prepocet na °dH (stupefn némecky) je potfeba hodnotu tvrdosti vody v mmol/l vynasobit ¢islem 5,6.

Vysledky zkouSek - mikrobiologicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.

intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 ml max. 20 KTJ/200 ml MH SOP 906 P1 A

pod&et organismu 0 jedinci/ml --- max. 50 jedinci/ml MH SOP 916.02 P1 A

abioseston <1 % SOP 916.01 P1 A

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml SOP 900 P1 A
Poznamka k ukazateli : Limitni hodnota pro nerelevantni metabolity chloridazonu plati soucasné pro sumu latek

chloridazon-desphenyl a chloridazon-desphenyl-methyl.
Limitni hodnota pro 2,6-dichlorbenzamid plati za pfedpokladu, Ze hodnota kazdé z matefskych latek
(dichlorbenil a flupikolid) bude méné nez 0,1 pg/l.
Limitni hodnota pro sumu hodnot nerelevantnich metabolitd dimethachloru je méné nez 6 pg/l.
Chloridazon - suma metabolitli je sumou latek chloridazon-desphenyl a chloridazon-desphenyl-methyl.
Dimethachlor - suma metabolitli je sumou latek dimethachlor ESA, dimethachlor OA a dimethachlor
CGA.

Text k hodnoté ukazatele  : pesticidni latky celkem : Vysledek je soucet vSech jednotlivé stanovenych PL, v pfipadé nalezu < MS
se k soudtu pfi¢ita nula. Nezahrnuje nerelevantni metabolity die Metodického pokynu SzU.

Vyrok o shodé:
V limitovanych ukazatelich nebylo zjisténo prekro€eni zavaznych limitnich hodnot (typ MH a NMH) danych platnou legislativou

(zdrojem pro vydani vyroku o shodg).

Doporucené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty (typ MH*) nejsou pfredmétem vyroku o shodé.

Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé): Vyhlaska ¢. 428/2001 Sh.ve znéni pozdg&jSich predpisl, pfiloha ¢.13, kategorie Al
(vyrok o shodé proveden bez zohlednéni nejistoty)

Vysvétlivky a zkratky: A - metoda v rozsahu akreditace, N - metoda mimo rozsah akreditace
< - pod mezi stanovitelnosti (MS) pouZité metody, SOP - standardni opera¢ni postup,
Ozn.- informace o zkouSce, oznaceni zkousky z hlediska rozsahu akreditace pouZzité metody,
ZU - zdrav.Ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - externi dodavatel, Z - uvedl zakaznik,
Prac.- misto provedeni zkousky nebo pracovisté vzorkare u zkousky provedené na misté odbéru
NMH - nejvyssi mezni hodnota, MH - hodnocena mezni hodnota,
DH - doporuc¢ena hodnota (minimalni Zadouci, optimalni rozmezi), MH* - nehodnocena mezni hodnota
SH - smérna hodnota pro zahajeni hodnoceni a fizeni zdravotnich rizik vyskytu nerelevantnich metabolitti
pesticid(i ve vodé mistné pfislusnou KHS (Limitni hodnota plati za pfedpokladu, Ze hodnota mateiské latky
bude méné nez 0,1 pg/l.). Smérné hodnota byla zavedena také pro vybrana léCiva a dalSi ukazatele.
KTJ - kolonie tvofici jednotka

ZF(n) - nefelometricka jednotka zakalu
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Nejistota: Uvedena nejistota nezahrnuje prispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorkd a nevztahuje se na vysledky pod mezi

stanovitelnosti. Uvedena nejistota je sou€inem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni

odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méreni vyjadfena jako pfiblizné 95%

konfiden¢ni mez (interval spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratofe: Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah akreditace (laboratof miiZze modifikovat své metody zkouseni,

rozsifovat rozsah zkousenych parametr(i a/nebo aplikovat zkousku na jiny pfedmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni

z(stavéa zachovan).

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN 1SO 5667-7, CSN EN 1SO 5667-14, CSN EN ISO 5667-16,
CSN 1SO 5667-21, CSN EN ISO 19458)

Prehled zkuSebnich metod:

SOP 024 (CSN EN ISO 9963-1)

SOP 033 (CSN ISO 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (€SN EN ISO 7027-1)

SOP 045 (€SN 75 7372)

SOP 062 (CSN EN 1622, CSN 75 7340, CSN EN ISO 7027-2, CSN EN ISO 7887, Vyhlaska &. 238/2011 Sb.)
SOP 071 ¢ast A (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast B (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast C (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast D (né&vod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN I1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast E (né&vod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN I1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast F (névod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

SOP 071 ¢ast G (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN I1SO 15923-1)

SOP 201.01 ¢ast A (CSN EN ISO 11885, CSN EN ISO 15587-1, CSN EN ISO 15587-2, CSN EN 12457-4)
SOP 201 (EPA Method 200.8, CSN EN ISO 17294-2)

SOP 307 (CSN EN 1484; Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 1990. Str. 336.; Cesky lékopis 2023, &l. 6.0:2244)
SOP 328 (EPA Method 535; EPA Method 1694)

SOP 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP 916.01 (CSN 75 7713)

SOP 916.02 (€SN 75 7712)

SOP 2090 (Interni predpis - ukazatele vypoctem)

Prehled pracovist’ (P, Prac., Pracovisté):

P1 - Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
P12 - Pracovisté P12 FrantiSka Kloze 2316, 272 01 Kladno

P8 - Pracovisté P8 Pasteurova 3658/3a, 400 01 Usti nad Labem

Upozornéni:  Vyrok o shodé v protokolu o zkouSce nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni organem ochrany
verejného zdravi.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkouSce
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